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NOVA BUDOVA

STAVAUJICI BUDOVY

STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY - pojizdéné

STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY - pochozi

NOVE ZPEVNENE PLOCHY - pochozi

ZPEVNENE PLOCHY - pojizd&né

ZELEN

ZAHONOVE VYSADBY

ZELEN - pojizdéna

Vétrani garazi

HRANICE STAVENISTE

POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

TEPLOVOD - nova pfipojka

TEPLOVOD - stavajici ruseny rozvod

TEPLOVOD - stavajici trasa

POTRUBNI POSTA - stavajici trasa

POTRUBNI POSTA - pfipojka, prelozka

POTRUBNI POSTA - ru$ena trasa

KANALIZACE SPLASKOVA - novy rozvod

KANALIZACE DESTOVA - novy rozvod

KANALIZACE JEDNOTNA - novy rozvod

KANALIZACE - stavajici trasa

KANALIZACE - zruS$ena trasa

VEREJNE OSVETLENI - stavajici trasa

VEREJNE OSVETLENI - zkraceni trasy, ru$ena trasa

PLYNOVOD - stavajici trasa

PLYNOVOD - zru$ena pfipojka

SLABOPROUD - zru$ena trasa

SLABOPROUD - prelozka - nova trasa

SLABOPROUD - stavajici trasa

NN - stavajici trasa

NN - nova pfipojka

NN - zruSena trasa

METALICKY OPTICKY KABEL - vyuzita stévaijici pfipojka

METALICKY OPTICKY KABEL - stavajici trasa

VODOVOD - vyuzita stavajici pfipojka

VODOVOD - stavajici trasa

KYSLIK - stavajici trasa

KYSLIK - zruena trasa

KABELOVY KOLEKTOR

MEDIPLYNY

MEDIPLYNY - zru8ené trasa
MEDIPLYNY - nova pfipojka
VO - novy rozvod

OPTOVOD, TULF - stavajici trasa

+0,000 =240 m.n.m
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