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POZNAMKA : 1.Tento vykres navazuje na dokumentaci skutecného stavu,ze dne

CISLO VYVODU

09/2006,stavbo “Modernizace a dostavbo FN Olomouc”.
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Cislo pGvodniho vykresu :
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CYKY 3Cx1,5

SKLAD STERIL.MAT.
CYKY 2AX1,5
SPIN.TLACITKA

CYKY 3Cx2,5
VEST.NEGAT.
R
CYKY 3Cx1,5 |@
PRIPRAVNA KARD.,SPEC.MATERIAL
2.196,202

CYKY 3Cx1,5

CYKY 3Cx1,5
SKLAD,CISTY M.,SPINAVY M.

CYKY 3Cx1,5
SATNY,PRELUZK.,MYTI DESEK

STERILNI SKLAD
2.69
2.76,73,72,75
luzie AKC (hové)

Za
2.98-0PS 6

v

2.86,88,94,121,82,83

CY-R 3Jx1,5 B2

apd .
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REZERVA
REZERVA
94,82

CY-R 3Jx1,5 B2

Aut. dvere (hové)

OPS 6 -2.98-2.206
CYKY 3Cx1,5
WC,SPRCHA,UKLID
2.81,84,85,77,87,74
STAV.OBVOD NO
CYKY 3Cx1,5
SATNA 7. ZEL,SATNA M. ZEL.
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Poznu:

Hybr. OPS (2.98) ma
navic dolsi el. dvere

> 1Vyvody takto oznacené jsou vyvodykteré souvisi se stavbou, resp. proti
stavu pred rekonstrukci salu ¢6 se méni.Budto se na né pripojuje novy spotrekic
nebo po zruseni plvodniho spotrebice zlstava ji neoksazeny.

Pripadné zlstava pripojen plvodni spotrekic,ale v ramci rekonstrukce salu OPS 6

doslo ke zméné mistal(plvodni mistnosti se rozmérové méni,takze i zdanlive zlsta-
va jici vyvody je nutné vyhodnotit z pohledu rozpoctovych nikladd,novych typd
kobeld ,zmén tras otd.

2. Uprava koresponduje se Zakl. dokumentoaci MLF ponelu AKC, s.r.o.-
revize R2 z 10/2011

3. CY-R 3Jx1,5 B2 znaci koabel s Cu jadry, tridy reakce na oher B2ca,sl,dl0)
/kraceno s ohledem na lepsSi orientoci no vykrese,

4, Kde se vyuziva plvodni kabeldaz, tam se neméni
(chodba, zména dispozice el. zarizeni v ost. prostordch’

5. Pro soubezny zamér prestehovani stac. oper. stolu ze salu 6 do sdalu 4 nutno tento el. napojit
z mistné odpovida jiciho rozvadece 2RMS2.1. Tzn. volny vyvod mozno vyuzit pro obvod 2.2D-12(PCO.
Pro obvod 2.2D-13(PC) nebyla nalezena rezerva, proto nutno dostrojit novy jistic 16C.

Dtto pro obvod 2.2D-14A (Dokoncovna 296 MEDICS o vest PC na sale — za reviznim prostuperm

6. Cast 5 rozvadéte 2PRMS2.2 beze zmény
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SAL — RTG
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SAL — RTG
CYKY 3Cx4
SAL—ZAVES
(2.97-sal &.7)
PRISTROJE
ZDROJ E2
ZDROJ E2
CYKY 3Cx4
SAL—ZAVESY
(2.93-sal ¢&.8)

)

N
CYKY 3Cx2,5 1S
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VYPRACOVAL ING. UCIK VEP | ING. HUCIN
—— A v VU ODP. PROJEKTANT | ING. UCIK HIP | ING. HERNIK
= O_OBOﬁOo KONTROLOVAL | ING. HANAK

_ akciova spolecnost .
Repéinskd 234/82, 779 00 Olomouc ~ |M7©  OLOMOUC

Zapsana u KS Ostrava, odd. B, vlozka 141 |ivvestoR  FN OLOMOUC

sTaveA  STAVEBNI UPRAVY - HYBRIDNI OPERACNI SAL DATUM 15.08.2012

STUPEN DSPS

F. DOKUMENTACE OBJEKTU

s0Ps SO 01 HYBRIDNI OPERAGNI SAL POCET M !

TECHNIKA PROSTREDI STAVEB MERITKO Bez méfitka

ZARIZENi SILNOPROUDA A BLESKOSVODY A CLO 435.55603

VYKRES ARCH. CiSLO

ROZVADEC 2RMS2.2 - CAST 2 | 435-55623-1147/12




