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POČET PRACOV.
PRACOVNÍ 

DOBA
ZAŘAZENÍ DLE 

UDRŽOVANÁ 
OSVĚTLENOST 

(CELKOVÉ 
OSVĚTLENÍ)

ZPŮSOB VĚTRÁNÍ

ŽENY / MUŽI OD - DO 

ČSN 332140 
EL. ROZVOD 
PRO LÉKAŘ. 

ÚČELY

Em (lx) PŘIROZENÉ / NUCENÉ

druhé nadzemní podlaží - 2.NP

1 2.01 ZÁVĚTŘÍ NE - - - - - NE Přirozené
2 2.02 ZÁDVEŘÍ NE - - - - - NE Přirozené
3 2.03 CHODBA NE - - - - - NE Přirpzené
4 2.04 STROJOVNA VZT NE ⁻ ⁻ - - - NE 200 Nucené VZT
5 2.05 CHODBA+SCHODIŠTĚ NE ⁻ ⁻ - - - NE Přirozené okny
6 2.06 VÝTAHOVÁ ŠACHTA NE - - - - - NE
7 2.07 ČEKÁRNA NE - ⁻ - - - NE 200 Nucené VZT
8 2.08 CHODBA NE - - - - - NE 200 Nucené VZT
9 2.09 PŘEDSÍŇ WC-M (PAC.) NE - - - - NE 200 Nucené VZT

10 2.10 WC-M (PAC.) NE - - - - - NE 200 Nucené VZT
11 2.11 ÚKLIDOVÁ KOMORA NE - - - viz příloha č.3 - NE 100 Nucené VZT
12 2.12 PŘEDSÍŇ WC-M (PERS) NE - - - - NE 200 Nucené VZT
13 2.13 WC-M (PERS.) NE - - - - - NE 200 Nucené VZT
14 2.14 PŘEDSÍŇ WC-M (PERS) NE - - - - - NE 200 Nucené VZT
15 2.15 WC-M (PERS.) NE - - - - - NE 200 Nucené VZT
16 2.16 WC imobilní - M+Ž (PAC.) NE ⁻ - - - - NE 200 Nucené VZT
17 2.17 BOX PŘEVLÉKACÍ NE - - - - - NE 100 Nucené VZT
18 2.18 VYŠETŘOVNA ANO 1 lékař⁄0 Ranní/odpolední - viz příloha č.3 1 ANO 500 Přirozené okny
19 2.19 CHODBA NE - ₋ NE 200 Přirozené okny
20 2.20 SESTERNA ANO 7 sester⁄0 Ranní/odpolední ₋ viz příloha č.3 - ANO 500 Nucené VZT
21 2.21 PŘÍPRAVNA NE - - - viz příloha č.3 - ANO 500 Nucené VZT
22 2.22 POKOJ č.1 NE - - 10 ANO 100 Nucené VZT
23 2.23 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ( PAC.) NE ⁻ ⁻ ₋ ⁻ ⁻ NE 200 Nucené VZT
24 2.24 NEOBSAZENO
24 2.25 NEOBSAZENO
25 2.26 POKOJ č.2 NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ 10 ANO 100 Nucené VZT
26 2.27 POKOJ č.3 NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ 10 ANO 100 Nucené VZT
27 2.28 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ( PAC.) NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Nucené VZT
28 2.29 NEOBSAZENO
29 2.30 CHODBA NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Nucené VZT
30 2.31 DOSPÁVACÍ POKOJ NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ 10 ANO 100 Přirozené okny
31 2.32 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ( PAC.) NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Nucené VZT
32 2.33 DEKONTAMINAČNÍ MÍSTNOST NE ⁻ ₋ ₋ viz příloha č.3 - NE 200 Nucené VZT
33 2.34 VYŠETŘOVNA ANO ⁻ ₋ ₋ viz příloha č.3 2 ANO 500 Přirozené okny
34 2.35 WC imobilní - M+Ž (PAC.) NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Nucené VZT
35 2.36 CHODBA NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Nucené VZT
36 2.37a ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST NE ⁻ ₋ ₋ viz příloha č.3 - NE 200 Nucené VZT
37 2.37b TRAFA NE NE 200 Nucené VZT
38 2.38 PRACOVNA LÉKAŘE NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - ANO 500 Přirozené okny
39 2.39 PŘEDSÍŇ WC (PERS.) NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Nucené VZT
40 2.40 WC-PERSONÁL NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Nucené VZT
41 2.41 CHODBA NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Přirozené okny
42 2.42 SCHODIŠTĚ NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - ANO Přirozené okny
43 2.43 VÝTAHOVÁ ŠACHTA NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE
44 2.44 ZÁDVEŘÍ NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE Přirozené okny

POŽADAVEK NA  
DENNÍM OSVĚTLENÍ S 
OHLEDEM NA PRAC. 
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Příloha č.2:         TABULKA Ú ČELU MÍSTNOSTÍ OBJEKT H2:

898-55 558-02
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45 2.45 ZÁVĚTŘÍ NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE Přirozené okny
46 2.46 CHODBA NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Nucené VZT
47 2.47 BOX PŘEVLÉKACÍ NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 100 Nucené VZT
48 2.48 APLIKAČNÍ SÁLEK ANO ⁻ ₋ ₋ viz příloha č.3 6/20 NE 1000 Nucené VZT
49 2.49 CHODBA NE ⁻ ₋ ₋ ₋ - NE 200 Nucené VZT
50 2.50 PLÁNOVÁNÍ ANO ⁻ ₋ ₋ ⁻ - ANO 500 Nucené VZT
51 2.51 OVLADOVNA C-RAMENO ANO ⁻ ₋ ₋ ⁻ - ANO 500 Nucené VZT
52 2.52 BOX PŘEVLÉKACÍ NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 100 Nucené VZT
53 2.53 SKLAD ČZP NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 100 Nucené VZT
54 2.54 UMÝVÁRNA NE ⁻ ₋ ₋ viz příloha č.3 - NE 200 Nucené VZT
55 2.55 APLIKAČNÍ SÁLEK - C-RAMENO NE ⁻ ₋ ₋ viz příloha č.3 6/20 NE 1000 Nucené VZT
56 2.56 SKLAD NE ⁻ ₋ ₋ viz příloha č.3 - NE 100 Nucené VZT
57 2.57 ČISTÍCÍ MÍSTNOST NE ⁻ ₋ ₋ viz příloha č.3 - NE 200 Nucené VZT
58 2.58 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST NE ⁻ ₋ ₋ viz příloha č.3 - NE 100 Nucené VZT
59 2.59 POKOJ č.1 (CHEMOT. STACIONÁŘ) NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ 10 ANO 100/300 Nucené VZT
60 2.60 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ( PAC.) NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Nucené VZT
61 2.61 NEOBSAZENO NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Nucené VZT
62 2.62a ŠATNA PERS. - ČISTÁ (HYG.SMYČKA) NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - NE 200 Nucené VZT
63 2.62b UMÝVÁRNA (HYG.SMYČKA) NE NE 200 Nucené VZT
64 2.62c ŠATNA PERS. - ŠPINAVÁ (HYG.SMYČKA) NE NE 200 Nucené VZT
65 2.63 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ NE ⁻ ₋ ₋ ⁻ - ANO 300 Přirozené okny
66 2.64 REGISTR.SPRÁVCE NOR - STÁVAJÍCÍ 500 Přirozené okny
67 2.65 SPRCHA - STÁVAJÍCÍ 200 Stávající VZT
68 2.66 SPRCHA - STÁVAJÍCÍ 200 Stávající VZT
69 2.67 PRACOVNA LFRO STÁVAJÍCÍ 500 Stávající okny
70 2.68 PRACOVNA LFRO - STÁVAJÍCÍ 500 Stávající okny
71 2.69 PŘEDSÍŃ WC-PERS. NE ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ NE 200 Nucené VZT
72 2.70 WC-PERS. NE ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ NE 200 Nucené VZT
73 2.71 CHODBA NE ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ NE 200 Nucené VZT

1 lékař (ranní směna)
5 sester (ranní směna) + 2 sestry (odpolední směna)

OPRAVA VYZNAČENA

13 pacientů

1 lékař, 1 -2 radiolog.asistentky, 1-2 sestry, 1 fyzik, podle potřeby 
dále 1 lékař anesteziolog, 1 anesteziolog.sestra

ČSN 332140 -  elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

Celkový počet pacovníků na oddělení (onkologický stacionář):

Celkový počet pacovníků na oddělení (brachyterapie):

2 pacienti

Poznámka : Na oddělení se používají chemikálie viz Souhrnná TZ: Příloha č.3  : 

898-55 558-02


