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m.č. 390
LU2

L1, L2, L3 - 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S - SÍŤ MDO 

R-LU2 / RJB-LU2

1WL1/2

Cu-J 5x50

B2 ca s1 d1

ROZVADĚČ

V.č.:
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FN Olomouc
Výměna lineárních urychlovačů v objektu H

D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika

FN Olomouc

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RH1

K20323018

D.1.01.4c-103

6

2

WS4

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

N

FU2
STÁVAJÍCÍ
250A
3x100A gG

POLE č.1.

UZEMŇOVACÍ
SKŘÍŇ

US-390

1WE390

Cu 25 zž

B2 ca s1 d1

WS1

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

m.č. 440
LU2

CS/RJB-LU2
STOP TLAČÍTKO

WS2

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

LU2

AU1-3/RJB-LU2
STOP TLAČÍTKO

m.č. 390

WS3

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

LU2

DK1/RJB-LU2
DVEŘNÍ KONTAKT

m.č. 390
LU2

DK2/RJB-LU2
DVEŘNÍ KONTAKT

m.č. 390
"NEVSTUPOVAT"

HL1/RJB-LU2
 VÝSTRAŽNÉ SV.

m.č. 371
"KONTROL. PÁSMO"

HL2/RJB-LU2
 VÝSTRAŽNÉ SV.

m.č. 371

WS5

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

WS6

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

1.1WS50

Cu-O 12x1,5

B2 ca s1 d1

m.č. 371
LU2

RSM1.1
SIGNALIZACE

1.1WS200.2

Cu-O 3x1,5

B2 ca s1 d1

m.č. 371
LU2

RSM1.1
SPÍNÁNÍ OSV.

WL1

Cu-J 3x6

B2 ca s1 d1

XV/R-LU2

32A/230V
ZÁSUVKA

m.č. 371m.č. 390
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L1, L2, L3 - 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S - SÍŤ MDO 

N

m.č. 350
LU3

R-LU3 / RJB-LU3

1WL1/4

Cu-J 5x50

B2 ca s1 d1

ROZVADĚČ

WS4

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

FU4
STÁVAJÍCÍ
250A
3x100A gG

UZEMŇOVACÍ
SKŘÍŇ

US-350

1WE350

Cu 25 zž

B2 ca s1 d1

WS1

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

m.č. 370
LU3

CS/RJB-LU3
STOP TLAČÍTKO

WS2

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

LU3

AU1-3/RJB-LU3
STOP TLAČÍTKO

m.č. 350

WS3

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

LU3

DK1/RJB-LU3
DVEŘNÍ KONTAKT

m.č. 350
LU3

DK2/RJB-LU3
DVEŘNÍ KONTAKT

m.č. 350
"NEVSTUPOVAT"

HL1/RJB-LU3
 VÝSTRAŽNÉ SV.

m.č. 371
"KONTROL. PÁSMO"

HL2/RJB-LU3
 VÝSTRAŽNÉ SV.

m.č. 371
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B2 ca s1 d1

WS6

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

1.1WS40

Cu-O 12x1,5

B2 ca s1 d1

m.č. 371
LU3

RSM1.1
SIGNALIZACE

1.1WS200.1

Cu-O 3x1,5

B2 ca s1 d1

m.č. 371
LU3

RSM1.1
SPÍNÁNÍ OSV.

WL1

Cu-J 3x6

B2 ca s1 d1

XV/R-LU3

32A/230V
ZÁSUVKA

m.č. 340m.č. 350
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L1, L2, L3 - 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S - SÍŤ MDO 

N
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LU1

R-LU1 / RJB-LU1
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Cu-J 5x50

B2 ca s1 d1

ROZVADĚČ

WS4

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

FU5
STÁVAJÍCÍ
250A
3x100A gG

UZEMŇOVACÍ
SKŘÍŇ

US-560

1WE560

Cu 25 zž

B2 ca s1 d1

WS1

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

m.č. 370
LU1

CS/RJB-LU1
STOP TLAČÍTKO

WS2

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

LU1

AU1-3/RJB-LU1
STOP TLAČÍTKO

m.č. 560

WS3

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

LU1

DK1/RJB-LU1
DVEŘNÍ KONTAKT

m.č. 560
LU1

DK2/RJB-LU1
DVEŘNÍ KONTAKT

m.č. 560
"NEVSTUPOVAT"

HL1/RJB-LU1
 VÝSTRAŽNÉ SV.

m.č. 381
"KONTROL. PÁSMO"

HL2/RJB-LU1
 VÝSTRAŽNÉ SV.

m.č. 381

WS5

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

WS6

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

1.1WS60

Cu-O 12x1,5

B2 ca s1 d1

m.č. 371
LU1

RSM1.1
SIGNALIZACE

1.1WS200.3

Cu-O 3x1,5

B2 ca s1 d1

m.č. 371
LU1

RSM1.1
SPÍNÁNÍ OSV.

WL1

Cu-J 3x6

B2 ca s1 d1

XV/R-LU1

32A/230V
ZÁSUVKA

m.č. 381m.č. 560
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L1, L2, L3 - 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S - SÍŤ MDO 

N

POLE č.2.

TECHNOLOGIE
OSVĚTLENÍ A

RM1.1
ROZVADĚČ

FA1
LVN-80B-3
80A
výměna jističe Jik 50

1.1WL01

Cu-J 5x35

B2 ca s1 d1

TECHNOLOGIE
OSVĚTLENÍ A

RM1.2
ROZVADĚČ

1.2WL01

Cu-J 5x35

B2 ca s1 d1

m.č. 371 m.č. 210

VZT

RV1.3
ROZVADĚČ

m.č. 570

1.3WL01

Cu-J 5x70

B2 ca s1 d1

1.3WE01

Cu 25 zž

B2 ca s1 d1

FA2
LVN-80B-3
80A
výměna jističe Jik 50

FA5
MCCB_IEC_FS160_160A_3P_25KA_TM_ ATAM
3VA1116-3EF36-0AA0 - 160A
výměna jističe Jik 50

1.2WE01

Cu 25 zž

B2 ca s1 d1

1.1WE01

Cu 25 zž

B2 ca s1 d1
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L1, L2, L3 - 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S - SÍŤ DO 

N

m.č. 120
CT

RD

1WL1/5

Cu-J 5x70

B2 ca s1 d1

ROZVADĚČUZEMŇOVACÍ
SKŘÍŇ

US-120

1WE120

Cu 25 zž

B2 ca s1 d1

WS1

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

m.č. 370
LU1

EAT/RD
STOP TLAČÍTKO

WS2

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

LU1

AT1-2/RD
STOP TLAČÍTKO

m.č. 120
"NEVSTUPOVAT"

HL1/RD
 VÝSTRAŽNÉ SV.

m.č. 140
"NEVSTUPOVAT"

HL2/RD
 VÝSTRAŽNÉ SV.

m.č. 210

WS3

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

WS4

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

m.č. 120

POLE č.6.

FA3
LVN-125C-3
125A
výměna jističe 100A/3/C

TECHNOLOGIE
OSVĚTLENÍ A

RM1.1
ROZVADĚČ

FA7
LTN-40B-3
40A
výměna jističe Jik 50

1.1WL02

Cu-J 5x10

B2 ca s1 d1

TECHNOLOGIE
OSVĚTLENÍ A

RM1.2
ROZVADĚČ

FA8
LTN-40B-3
40A
výměna jističe Jik 50

1.2WL02

Cu-J 5x10

B2 ca s1 d1

m.č. 371 m.č. 210
KLAPEK

POŽÁRNÍCH

R-PK1.4
ROZVADĚČ

m.č. 570

1.4WL01

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

1.4WE01

Cu 6 zž

B2 ca s1 d1

FA9
LTN-16B-1
16A
výměna jističe Jik 50

1WL10

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

FA10
LTN-10C-1
10A

1SD-10

m.č. 570, 580
OSVĚTLENÍ

0,2 kW
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