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ROZVADĚČ RSM1.1

BARVA

PŘÍVOD

VÝVODY

KRYTÍ

DRUH ROZVÁDĚČE

ZKRATOVÁ ODOLNOST

: RAL 7035, ŠEDÁ

: SHORA

: NAHORU

: IP30/20

: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ

: Iks = 10 kA

: 1200 x 2160 x 300  (Š x V x HL)ROZMĚRY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

DÚLEŽITÉ UPOZORĚNÍ:

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

POZOR, ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
HLAVNÍ VYPÍNAČ
VYPNI V NEBEZPEČÍ

V.č.:

A.K.:Zak.číslo:
List:

Měřítko:

Změna/Datum:Obsah:
Investor: Listů:AKCE:Vypracoval:
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PŘÍSTROJE INSTALOVAT ODDĚLENĚ DLE FUNKČNÍCH CELKŮ A V KAŽDÉ SKUPINĚ PONECHAT
PROSTOROVOU REZERVU PRO DODATEČNOU MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ DANÉ SKUPINY.

PŘÍSTROJE A OBVODY PRO ROZVODY MDO A DO BUDOU PROSTOROVĚ ODDĚLENY, ZŘETELNĚ POPSÁNY A
BAREVNĚ VYZNAČENY.
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RSM1.1

SOUDOBÝ PŘÍKON

JMENOVITÝ PROUD

VZÁJEMNÁ SOUDOBOST

INSTALOVANÝ VÝKON

: In = 125A

:    = 0,5

: Pi = 52 kW

��

: Pp = 26 kW

HLAVNÍ PŘÍVOD

Pi = 1,5 kW

   = 0,5��

Pp = 0,8 kW

ZÁLOŽNÍ PŘÍVOD

In = 63A

MDO+DO DO

ROZVODNÁ SOUSTAVA : MDO, DO - 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :

- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :

- IZOLACÍ

NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 A ČSN 33 2000-7-710 :

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. 01/2021



FV01.3
SLP-275 V/4
SPD typ.2

SVODIČ PŘEPĚTÍ
STAV HLAV. VYPÍNAČE

PE

HL
AV

NÍ
 P

ŘÍ
VO

D 
M

DO

HL01.1
XB5-AVM1

HL01.2
XB5-AVM3

Cu 20/3

OCHRANNÉ
POSPOJOVÁNÍ

JIŠTĚNÍ
NAPÁJENÍ MDO

3x80A SPD typ 2.

SÍŤ MDO 

P36 P13,5

XM01.2

Na DIN lištu
ZSE03

4x Cu 20/3L1, L2, L3, N - 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S - SÍŤ MDO 

QM01
MSN-125-4
125A/4
PS-LT-1100

QU01.3
OPVP22-3N
63A
3x40A gG

RH1

QU01.1
OPVP10-1N
32A
4A gG

1.2WL01

Cu-J 5x35

B2 ca s1 d1

P13,5

QU01.2
OPVP10-1N
32A
10A gG

1.2WE01

Cu 25 zž

B2 ca s1 d1

STAV HLAV. VYPÍNAČE

HL
AV

NÍ
 P

ŘÍ
VO

D 
DO

HL02.1
XB5-AVM1

HL02.2
XB5-AVM3

SÍŤ DO 

P36

QM02
MSN-63-4
64A/4
PS-LT-1100

RH1

P13,5

L1, L2, L3, N - 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S - SÍŤ DO

FV02.3
SLP-275 V/4
SPD typ.2

QU02.3
OPVP22-3N
63A
3x40A gG

FA01.4
LTN-6B-3N
6A

HLAVNÍ ROZVADĚČ

JIŠTĚNÍ
NAPÁJENÍ DO

3x40A

HLAVNÍ ROZVADĚČ

FA02.4
LTN-6B-3N
6A

4x Cu 20/3

SVODIČ PŘEPĚTÍ
SPD typ 2.

KU01.4
3F. MONITORING
SÍTĚ DS3-UV

NAPĚTÍ
MONITORING

PRO SPÍNÁNÍ

X01.4
3xRSA2,5A

1,2,3

1.2WS01

Cu 4x2x0,8

B2 ca s1 d1

P13,5

KU02.4
3F. MONITORING
SÍTĚ DS3-UV

CBS

NOUZOVÉHO
OSVĚTLENÍ

X01.1
4xRSA35

U,V,W,N

X02.1
4xRSA16

U,V,W,N

QU02.1
OPVP10-1N
32A
4A gG
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1.2WL02

Cu-J 5x10

B2 ca s1 d1



PE

L1, L2, L3, N - SÍŤ MDO 

L1, L2, L3, N - SÍŤ DO

Základní
napájení
(Přívod 1)
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N

N

AUT. PŘEP. SÍTÍ
80A/AC3 HL0100.1

XB5-AVM3

QP0100
HL0100.2
XB5-AVM3

QU0100.1
OPVP10-1N
32A
4A gG

QU0100.2
OPVP10-1N
32A
4A gG

QM0100.3
OT63F3C
2xOPTS80FP
OA1G10 + OA7G10OHBS12/1

L1, L2, L3, N - 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S - SÍŤ MDO / DO 4x Cu 20/3

MDO/DO
AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ SÍTÍ

MDO
SIGNALIZACE

DO
SIGNALIZACE

MDO/DO
RUČNÍ SERVISNÍ PŘEPÍNÁNÍ SÍTÍ

HL0100.3
XB5-AVM3

QU0100.3
OPVP10-1N
32A
4A gG

Záložní
napájení
(Přívod 2)
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MDO/DO
RUČNÍ SERVISNÍ PŘEPÍNÁNÍ SÍTÍ

SIGNALIZACE



L1, L2, L3, N - SÍŤ MDO 

L1, L2, L3, N - SÍŤ MDO/DO

PE

1.2WL1

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

P13,5

m.č. 350

1.1SM-1
OSVĚTLENÍ

X1
2xRSA4A

U,N

P13,5

1.1SM-2

X2
2xRSA4A

V,N

0,3 kW

m.č. 350
OSVĚTLENÍ

0,8 kW

P13,5

1.1SM-4

X4
2xRSA4A

U,N

m.č. 390
OSVĚTLENÍ

0,8 kW

P13,5

1.1SM-5

X5
2xRSA4A

V,N

m.č. 560
OSVĚTLENÍ

0,3 kW

P13,5

1.1SM-6

X6
2xRSA4A

W,N
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1.2WL2

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

P13,5

1.1SM-3

X3
2xRSA4A

W,N

m.č. 390
OSVĚTLENÍ

0,3 kW

1.2WL3

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

1.2WL4

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

1.2WL5

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

1.2WL6

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

m.č. 560
OSVĚTLENÍ

0,8 kW

P13,5

FA7
LTN-10C-2
10A
PS-LT-1100

1.1SM-7

X7
2xRSA4A

U,N

1.2WL7

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

m.č. 340, 370
OSVĚTLENÍ

0,4 kW
400, 410, 440

P13,5

FA8
LTN-10C-2
10A
PS-LT-1100

1.1SM-8

X8
2xRSA4A

1.2WL8

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

m.č. 450, 460, 470
OSVĚTLENÍ

0,4 kW
480, 380, 550

1.1WL9/1

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

P13,5

FA9
LTN-10C-2
10A
PS-LT-1100

m.č. 371, 381

1.1SM-9/1
OSVĚTLENÍ

X9.1
2xRSA4A

0,2 kW

KM9.1
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

P13,5

X9.1
2xRSA4A

1,2

OSVĚTLENÍ

1.1SM-9/1
OVLÁDÁNÍ

1.1WS9/1

Cu-O 3x1,5

B2 ca s1 d1

FA9.1
LTN-6B-2
6A
PS-LT-1100

KI9.1
MIG-20-10-A230

P13,5

FA10
LTN-10C-2
10A
PS-LT-1100

X10
2xRSA4A

U,NV,N W,N

P13,5

FA11
LTN-10C-2
10A
PS-LT-1100

1.1SM-11

X11
2xRSA4A

V,N

PŘÍSTAVEKREZERVA

FI1
10B/1N/
-030A
10A, 30mA

FI2
10B/1N/
-030A
10A, 30mA

FI3
10B/1N/
-030A
10A, 30mA

FI4
10B/1N/
-030A
10A, 30mA

FI5
10B/1N/
-030A
10A, 30mA

FI6
10B/1N/
-030A
10A, 30mA

1.1WL11

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1



L1, L2, L3, N - SÍŤ MDO 

L1, L2, L3, N - SÍŤ DO

PE

X21
2xRSA4A

U,N

FI21
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

P13,5

1.1XMFP-21

m.č. 340
ZÁSUVKY

1,0 kW

X22
2xRSA4A

V,N

P13,5

1.1XMF-22

m.č. 340
ZÁSUVKY

FI22
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

0,5 kW

X23
2xRSA4A

W,N

P13,5

1.1XMF-23

m.č. 370
ZÁSUVKY

FI23
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

0,5 kW

X24
2xRSA4A

U,N

P13,5

1.1XMF-24

m.č. 370
ZÁSUVKY

FI24
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

0,5 kW

X25
2xRSA4A

V,N

P13,5

1.1XMFP-25

m.č. 370
ZÁSUVKY

FI25
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1,0 kW

X26
2xRSA4A

W,N

P13,5

1.1XMF-26

m.č. 370
ZÁSUVKY

FI26
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

0,5 kW

1.1WL21

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

1.1WL22

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

1.1WL23

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

1.1WL24

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

1.1WL25

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

1.1WL26

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1
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X27
2xRSA4A

U,N

P13,5

1.1XMF-27

FI27
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL27

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 370
ZÁSUVKY

0,5 kW

X28
2xRSA4A

V,N

P13,5

1.1XMFP-28

FI28
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL28

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 440
ZÁSUVKY

1,0 kW

X29
2xRSA4A

W,N

P13,5

1.1XMFP-29

FI29
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL29

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 440
ZÁSUVKY

1,0 kW

X30
2xRSA4A

U,N

P13,5

1.1XMFP-30

FI30
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL30

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 440
ZÁSUVKY

1,0 kW

X31
2xRSA4A

V,N

P13,5

1.1XMF-31

FI31
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL31

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 440
ZÁSUVKY

0,5 kW

X32
2xRSA4A

W,N

P13,5

1.1XMF-32

FI32
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL32

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 440
ZÁSUVKY

0,5 kW

X33
2xRSA4A

U,N

P13,5

1.1XMFP-33

FI33
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL33

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 380
ZÁSUVKY

1,0 kW

X34
2xRSA4A

V,N

P13,5

1.1XMFP-34

FI34
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL34

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 380
ZÁSUVKY

1,0 kW
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L1, L2, L3, N - SÍŤ DO
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X35
2xRSA4A

W,N

P13,5

1.1XMFP-35

FI35
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL35

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 380
ZÁSUVKY

1,0 kW

X36
2xRSA4A

U,N

P13,5

1.1XMF-36

FI36
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL36

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 380
ZÁSUVKY

0,5 kW

X37
2xRSA4A

V,N

P13,5

1.1XMF-37

FI37
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL37

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 380
ZÁSUVKY

0,5 kW

X38
2xRSA4A

W,N

P13,5

FI38
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

REZERVA

X39
2xRSA4A

U,N

P13,5

1.1XMF-39

FI39
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

ČERPADLO

P13,5

1.1WL39

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

POD SCHODY

X70
2xRSA4A

U,N

FI70
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

REZERVA

X71
2xRSA4A

U,N

FI71
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

REZERVA

X72
2xRSA4A

U,N

FI72
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

ZÁSUVKY LU2

P13,5

1.1XMF-72

P13,5

1.1WL72

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 390

P13,5P13,5P13,5P13,5 P13,5

FA73
LTN-16C-1N
16A

X73
2xRSA4A

V,N

1.1WL73

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

CHODBA
m.č. 381
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P13,5

LU3

1.1HLM-41/1
SIGNALIZACE

1.1W41.1

Cu-O 7x1,5

B2 ca s1 d1

KA40.1
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA40.2
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA40.3
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA40.4
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA40.5
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

P13,5

LU3

1.1HLM-41/2
SIGNALIZACE

1.1WS41.2

Cu-O 7x1,5

B2 ca s1 d1

P13,5

X40
12xRSA4A

1 až 12

1.1WS40

Cu-O 12x1,5

B2 ca s1 d1

X41.1
7xRSA4A

1 až 7

X41.2
7xRSA4A

1 až 7

RJB-LU3

LU3
SIGNALIZACE

KA40.6
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

X42
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFL-42

FI42
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL42

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

LASERY
ZÁSUVKY

KM42
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

m.č. 350 m.č. 371m.č. 350 m.č. 350

X43
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFP-43

FI43
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

LU3
ZÁSUVKY

1.1WL43

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 350

X44
2xRSA4A

P13,5

1.1XMPL-44

FI44
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL44

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

ZÁSUVKY

KM44
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

X45
2xRSA4A

P13,5

1.1XMPL-45

FI45
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL45

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

ZÁSUVKY

KM45
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

X45.1
2xRSA4A

1,2

P13,5

1.1WL52

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

1.1XMFP-44/45

ZÁSUVEK 44-45
OVLÁDÁNÍ

LU3
m.č. 350

LU3
m.č. 350 m.č. 350

V,N

0,5 kW

X46
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFP-46

FI46
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

LU3
ZÁSUVKY

1.1WL46

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 350
0,5 kW

X47
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFP-47

FI47
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

LU3
ZÁSUVKY

1.1WL47

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 350
1,0 kW

X48
2xRSA4A

P13,5

1.1XMF-48

FI48
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

2.NP
ZÁSUVKY

1.1WL48

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

W,N U,N V,N W,N U,N V,N

FA49
LTN-25B-3N
25A

X49
4xRSA4A

U,V,W,N

P16

1.1WL49

Cu-J 5x4

B2 ca s1 d1

R49

VZT
ROZVADĚČ

2,9 kW

FI40
6B/1N/
-030A
6A, 30mA

FI41
6B/1N/
-030A
6A, 30mA

FI42.1
6B/1N/
-030A
6A, 30mA

FI45.1
6B/1N/
-030A
6A, 30mA

PŘÍSTAVEK PŘÍSTAVEK
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P13,5

LU2

1.1HLM-51/1
SIGNALIZACE

1.1W51.1

Cu-O 7x1,5

B2 ca s1 d1

KA50.1
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA50.2
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA50.3
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA50.4
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA50.5
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

P13,5

LU2

1.1HLM-51/2
SIGNALIZACE

1.1WS51.2

Cu-O 7x1,5

B2 ca s1 d1

P13,5

X50
12xRSA4A

1 až 12

1.1WS50

Cu-O 12x1,5

B2 ca s1 d1

X51.1
7xRSA4A

1 až 7

X51.2
7xRSA4A

1 až 7

RJB-LU2

LU2
SIGNALIZACE

KA50.6
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

X52
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFL-52

FI52
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL52

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

LASERY
ZÁSUVKY

KM52
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

m.č. 390 m.č. 371m.č. 390 m.č. 390

X53
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFP-53

FI53
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

LU2
ZÁSUVKY

1.1WL53

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 390

X54
2xRSA4A

P13,5

1.1XMPL-54

FI54
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL54

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

ZÁSUVKY

KM54
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

X55
2xRSA4A

P13,5

1.1XMPL-55

FI55
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL55

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

ZÁSUVKY

KM55
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

X55.1
2xRSA4A

1,2

P13,5

1.1WL52

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

1.1XMFP-54/55

ZÁSUVEK 54-55
OVLÁDÁNÍ

LU2
m.č. 390

LU2
m.č. 390 m.č. 390

V,N

0,5 kW

X56
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFP-56

FI56
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

LU2
ZÁSUVKY

1.1WL56

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 390
0,5 kW

X57
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFP-57

FI57
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

LU2
ZÁSUVKY

1.1WL57

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 390
1,0 kW

X58
2xRSA4A

P13,5

1.1XMF-58

FI58
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

STŘECHA
ZÁSUVKY

1.1WL58

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

W,N U,N V,N W,N U,N V,N

FA59
LTN-25B-3N
25A

X59
4xRSA4A

U,V,W,N

P16

REZERVA

1,0 kW

FI50
6B/1N/
-030A
6A, 30mA

FI51
6B/1N/
-030A
6A, 30mA

FI52.1
6B/1N/
-030A
6A, 30mA

FI55.1
6B/1N/
-030A
6A, 30mA
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P13,5

LU3

1.1HLM-61/1
SIGNALIZACE

1.1W61.1

Cu-O 7x1,5

B2 ca s1 d1

KA60.1
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA60.2
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA60.3
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA60.4
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

KA60.5
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

P13,5

LU3

1.1HLM-61/2
SIGNALIZACE

1.1WS61.2

Cu-O 7x1,5

B2 ca s1 d1

P13,5

X60
12xRSA4A

1 až 12

1.1WS60

Cu-O 12x1,5

B2 ca s1 d1

X61.1
7xRSA4A

1 až 7

X61.2
7xRSA4A

1 až 7

RJB-LU1

LU1
SIGNALIZACE

KA60.6
RPI-16-001-X230-SE
230V AC

X62
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFL-62

FI62
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL62

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

LASERY
ZÁSUVKY

KM62
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

m.č. 660 m.č. 381m.č. 660 m.č. 660

X63
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFP-63

FI63
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

LU3
ZÁSUVKY

1.1WL63

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 660

X64
2xRSA4A

P13,5

1.1XMPL-64

FI64
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL64

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

ZÁSUVKY

KM64
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

X65
2xRSA4A

P13,5

1.1XMPL-65

FI65
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

1.1WL65

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

ZÁSUVKY

KM65
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

X65.1
2xRSA4A

1,2

P13,5

1.1WL62

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

1.1XMFP-64/65

ZÁSUVEK 64-65
OVLÁDÁNÍ

LU3
m.č. 660

LU3
m.č. 660 m.č. 660

V,N

0,5 kW

X66
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFP-66

FI66
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

LU3
ZÁSUVKY

1.1WL66

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 660
0,5 kW

X67
2xRSA4A

P13,5

1.1XMFP-67

FI67
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

LU3
ZÁSUVKY

1.1WL67

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 660
1,0 kW

X68
2xRSA4A

P13,5

1.1XMF-68

FI68
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

m.č. 550
ZÁSUVKY

1.1WL68

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

W,N U,N V,N W,N U,N V,N

FA69
LTN-25B-3N
25A

X69
4xRSA4A

U,V,W,N

P16

1,0 kW

REZERVA

FI53
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

FI60
6B/1N/
-030A
6A, 30mA

FI61
6B/1N/
-030A
6A, 30mA

FI62.1
6B/1N/
-030A
6A, 30mA

FI65.1
6B/1N/
-030A
6A, 30mA
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1.2WL101

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

P13,5

m.č. 350

1.1SD-101
OSVĚTLENÍ

X101
2xRSA4A

U,N

P13,5

1.1SD-102

X102
2xRSA4A

V,N

0,2 kW

m.č. 390
OSVĚTLENÍ

0,2 kW

P13,5

FA104
LTN-10C-2
10A
PS-LT-1100

1.1SM-104

X104
2xRSA4A

U,N

m.č. 370, 440
OSVĚTLENÍ

0,2 kW

P13,5

1.1SM-105

X105
2xRSA4A

V,N

m.č. 380
OSVĚTLENÍ

0,2 kW
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1.2WL102

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

P13,5

1.1SM-103

X103
2xRSA4A

W,N

m.č. 560
OSVĚTLENÍ

0,2 kW

1.2WL103

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

1.2WL104

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

1.2WL105

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

P13,5

FA107
LTN-10C-2
10A
PS-LT-1100

X107
2xRSA4A

U,N

REZERVA

FI105
OLI-10C-1N-
-030A
10A, 30mA

1.1WL106/1

Cu-J 3x1,5

B2 ca s1 d1

P13,5

FA106
LTN-10C-2
10A
PS-LT-1100

m.č. 371, 381

1.1SM-106/1
OSVĚTLENÍ

X106.1
2xRSA4A

0,2 kW

KM106.1
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

P13,5

X106.1
2xRSA4A

1,2

OSVĚTLENÍ

1.1SM-106/1
OVLÁDÁNÍ

1.1WS106/1

Cu-O 3x1,5

B2 ca s1 d1

FA106.1
LTN-6B-2
6A
PS-LT-1100

KI106.1
MIG-20-10-A230

W,N

X121
2xRSA4A

U,N

P13,5

FA121
LTN-16B-2
10A

0,5 kW

P13,5

WS1

Cu 5x2x0,5

B2 ca s1 d1

m.č. 371
LU1

SB1/1.1PDD-121
OVLADAČ DVEŘÍ

LU1

SB2/1.1PDD-121
OVLADAČ DVEŘÍ

m.č. 350
KE DVEŘÍM

TRUBKOVÁNÍ

m.č. 371

D50

1.1WL121/1

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 371

1.1PDD-121
POHON DVEŘÍ

0,5 kW

WS1

Cu 5x2x0,5

B2 ca s1 d1

KM121.1
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

FA121.1
LTN-6B-2
6A

P13,5

X121.1
2xRSA4A

1,2

OTEVÍRÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ

1.1WS121/1

Cu-O 3x1,5

B2 ca s1 d1

SB3/1.1PDD-121

DVEŘÍ

FI101
10B/1N/
-030A
10A, 30mA

FI102
10B/1N/
-030A
10A, 30mA

FI103
10B/1N/
-030A
10A, 30mA
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X124
2xRSA4A

U,N

FI124
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

P13,5

X125
2xRSA4A

V,N

P13,5

X126
2xRSA4A

W,N

P13,5

FI125
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

FI126
OLI-16B-1N-
-030A
16A, 30mA

X122
2xRSA4A

V,N

P13,5

FA122
LTN-16B-2
10A

0,5 kW

P13,5

WS1

Cu 5x2x0,5

B2 ca s1 d1

m.č. 371
LU1

SB1/1.1PDD-122
OVLADAČ DVEŘÍ

LU1

SB2/1.1PDD-122
OVLADAČ DVEŘÍ

m.č. 390
KE DVEŘÍM

TRUBKOVÁNÍ

m.č. 371

D50

1.1WL122/1

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 371

1.1PDD-122
POHON DVEŘÍ

0,5 kW

WS1

Cu 5x2x0,5

B2 ca s1 d1

X123
2xRSA4A

W,N

P13,5

FA123
LTN-16B-2
10A

0,5 kW

P13,5

WS1

Cu 5x2x0,5

B2 ca s1 d1

m.č. 381
LU1

SB1/1.1PDD-123
OVLADAČ DVEŘÍ

LU1

SB2/1.1PDD-123
OVLADAČ DVEŘÍ

m.č. 560
KE DVEŘÍM

TRUBKOVÁNÍ

m.č. 381

D50

1.1WL123/1

Cu-J 3x2,5

B2 ca s1 d1

m.č. 381

1.1PDD-123
POHON DVEŘÍ

0,5 kW

WS1

Cu 5x2x0,5

B2 ca s1 d1

P13,5

X122.1
2xRSA4A

1,2

1.1WS122/1

Cu-O 3x1,5

B2 ca s1 d1

KM122.1
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

FA122.1
LTN-6B-2
6A

KM123.1
RSI-20-20-A230
2P 230V
20A

FA123.1
LTN-6B-2
6A

P13,5

X123.1
2xRSA4A

1,2

1.1WS123/1

Cu-O 3x1,5

B2 ca s1 d1

OTEVÍRÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ

SB3/1.1PDD-122

DVEŘÍ
OTEVÍRÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ

SB3/1.1PDD-123

DVEŘÍ



L1, L2, L3, N - SÍŤ MDO 

L1, L2, L3, N - SÍŤ MDO/DO

PE

V.č.:

A.K.:Zak.číslo:
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Měřítko:

Změna/Datum:Obsah:
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Kontroloval:
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LAN

SÍŤ
DATOVÁ
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RJ45

EthernetDALI 1
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DALI 2

DALI 1

Power/Status

1028

Digidim

Digidim Router

9TE
Power in

L N E SC

FA201
LTN-6B-2
6A

DALI-1

Cu-O 3x1,5

B2 ca s1 d1

P13,5

DALI-1

LU3
DALI SBĚRNICE

m.č. 350

NL
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DA- DA+

DALI

DA- DA+

DALI

529 DALI  Repeater
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FA202
LTN-6B-2
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DALI-2
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P13,5
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DALI SBĚRNICE

m.č. 390
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P13,5
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L1 (MDO)

L2 (MDO)

L3 (MDO)

N (MDO)

FA01.4

L1 L2 L3 N

KU01.4

15 18 16 25 28 26

L1 (DO)

L2 (DO)

L3 (DO)

N (DO)

FA02.4
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KU02.4
MONITOROVÁNÍ NAPĚTÍ DO
PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
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X0
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MONITORING SÍTĚ MDO MONITORING SÍTĚ DO
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FA104

FA107

FA105 FA106
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MONITOROVÁNÍ NAPĚTÍ DO
PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

QM01:U1 (MDO)

N (MDO)
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QU01.1

 STAV HLAVNÍHO VYPÍNAČE QM01
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 STAV HLAVNÍHO VYPÍNAČE QM02
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QU0100.1
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N (MDO)
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PROVOZ SÍTĚ MDO
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L1 (MDO)
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HL0100.2

PROVOZ SÍTĚ DO
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L1 (MDO/DO)
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HL0100.3

RUČNÍ (SERVISNÍ) PŘEPNUTÍ SÍTĚ MDO/DO

QM0100/3

V.č.:
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L3 (MDO)

N (MDO)

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

KM9.1

FA9.1

9.1

KI9.1

F4

X9.1:1

X9.1:2

KI9.1

L1 (DO)

N (DO)

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

KM106.1

FA106.1

106.1

KI106.1

F8

X106.1:1

X106.1:2

KI106.1
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Změna/Datum:Obsah:
Investor: Listů:AKCE:Vypracoval:
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L1 (MDO)

N (MDO)

SPÍNÁNÍ ZÁSUVEK PRO LASERY

KM42

L1 (MDO)

N (MDO)

SPÍNÁNÍ ZÁSUVEK PRO CCTV A MONITORY

KM45KM44

X45.1:1

X45.1:2

1.2XMFP-44/45KA40.6

FI42.1 FI45.1
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MV Beam OFF
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L1 (MDO)

N (MDO)

SPÍNÁNÍ ZÁSUVEK PRO LASERY

KM52

L1 (MDO)

N (MDO)

SPÍNÁNÍ ZÁSUVEK PRO CCTV A MONITORY

KM55KM54

X55.1:1

X55.1:2

1.2XMFP-54/55KA50.6

FI52.1 FI55.1
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K6
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X60:3 X60:4 X60:5 X60:6 X60:7

RJB-LU1

F3 - list 23

MV Beam ON
 contactor

MV Beam Ready
 contactor

MV Beam OFF
 contactor

kV Beam ON
 contactor

kV Beam Ready
 contactor

laser ON
 contactor
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Y

X61.1:1

G

X61.1:2

W

X61.1:3

R

X61.1:4

G

X61.1:5

Y G W R G

MV Beam ON
 contactor

MV Beam Ready
 contactor

MV Beam OFF
 contactor

kV Beam ON
 contactor

kV Beam Ready
 contactor

MV Beam ON
 contactor

MV Beam Ready
 contactor

MV Beam OFF
 contactor

kV Beam ON
 contactor

kV Beam Ready
 contactor

KA60.2 KA60.3 KA60.4 KA60.5
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L1 (MDO)

N (MDO)

SPÍNÁNÍ ZÁSUVEK PRO LASERY

KM62

L1 (MDO)

N (MDO)

SPÍNÁNÍ ZÁSUVEK PRO CCTV A MONITORY

KM65KM64

X65.1:1

X65.1:2

1.2XMFP-64/65KA50.6

L1 (DO)

L

FA121.1

KM121.1

X121.1:1

X121.1:2

N (DO)

BEZPEČNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

L1 (DO)

L

FA122.1

KM122.1

X122.1:1

X122.1:2

N (DO)

BEZPEČNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

L1 (DO)

L

FA123.1

KM123.1

X123.1:1

X123.1:2

N (DO)

BEZPEČNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

SB3/1.1PDD-121 SB3/1.1PDD-122 SB3/1.1PDD-123

FI52.1 FI56.1


