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PROTOKOL O ZASKOLENi OBSLUHY
pro rozvody a distribuci medicinalnich plynud

Nazev a misto stavby: FN Olomouc — budova H2, 1.NP — obména linearnich urychlovaé

Zarizeni: rozvody med. plyna, ventilova skfifi Drager, klinicka signalizace MGA3,
terminaini jednotky TU

Cislo zakazky: 210091
Platné normy: CSN EN 1SO 11197:2009, CSN 38 6405:1988, CSN EN ISO 7396-1:2016

Cbsah zaskoleni (dle navodu k pouZiti a provozniho Fadu):

1. Popis a struéna charakteristika provozovaného zafizeni med. plyno.
2. Struéna charakteristika jednotlivych médii.

3. Pokyny pro provoz.

4. Pokyny pro odstaveni z provozu.

5. Bezpecnostni predpisy a pokyny pfi havarii.

6. Zasady prvni pomoci pii popaleninach.

7. Provozné bezpetnostni pfedpisy.

8. Bezpecénostni zasady pro provoz.

9. Zvlastni predpisy - mistni provozni fad.
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Sidlo firmy: Postovni adresa provozovny Politka:

Drager Medical s.r.0. Drager Medical s.r.0. www.draeger.cz Bankovni spojeni: Deutsche Bank

Obchodni 124 Provozovna www.draeger.com Cisle Gétu: CZK : 3172300003/7910
251 01 Cestlice Na Vy8ehradé 1098 IBAN CZ 1179100000003172300003

ICO: 26700760 572 01 Policka

DIC: CZ26700760 Tel: 468 001 311, Fax: 468 001 312

Email: draeger policka@draeger.com

Spolegnost zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 88291.
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