3R-VZT

SKRINOVY ROZVADEC, PODSTAVEC
CELKOVE ROZMERY 3xHLxV 800x400x2100
IP40/20

KRYCI PANEL

POVRCHOVA UPRAVA RAL 7032

PRIVOD KABELEM SHORA

VYVODY KABELY NAHORU

OCHRANNE OPATRENI DLE CSN 332000—4-41 ed. 2
AUTOMATICKE ODPOJENI OD ZDROJE

ROZVODNA SOUSTAVA
3 PEN AC 400 V / TN-C
3 NPE AC 400 V / TN-S

ROZVADEC BUDE OPATREN UZAVIRACIMI MECHANIZMI
PRO MOZNOST OTEVRENI POUZE ZA POMOCI MECHANICKYCH NASTROJU

ROZVADEC BUDE OPATREN VYROBNIM STITKEM
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