
VS+SPD

1.NP

2.NP

1.NP

2.NP

3.NP

3.NP

4.NP

RHM R2.1

RPO

R3.1

R1.1

WL AET R1.1
CYA 50žz

W
L 

 A
ET

 R
HM

CY
A 
12
0ž
z

R4.1

WL  AET RPO
CYA 25žz

venkovní rozvody vnitřní rozvody RV

RHD

MET

AET

AET

AET

AET

AET

AET

AET

uzemnění budovy

FeZn 30/4 obalený bužírkou

uzemnění v rámci přípojky

W
L 

 A
ET

 R
HD

CY
A 
25
žz

WL AET R2.1
CYA 50žz

WL AET R3.1
CYA 50žz

WL AET RV
CYA 10žz

WL AET R4.1
CYA 50žz

WL AET 1MR1
CYA 16žz

1MR1

3MR1

4MR1

AET

WL AET 3MR1
CYA 16žz AET

WL AET 4MR1
CYA 16žz AET

pospojování na střeše

LEGENDA

Běžné rozvody elektro - MDO
Zálohované rozvody elektro - DO
Požární rozvody elektro - PO
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DIČ: CZ48532894


