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VÝPIS PÓROBET. PŘEKLADŮ
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STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA ESSER IQCONTROL M
POD ÚSTŘEDNOU JE PROVEDENA STÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVA 
OPTICKÝCH KABELŮ SINGEL MODE PRO NAPOJENÍ DO SÍTĚ ESSERNET
BUDOU OSAZENY OPTICKÉ PŘEVODNÍKY

Rú

AKTIVACE NZS OD EPS

Legenda:

Optickokouřový hlásič/nad podhledem

Tlačítkový hlásič

Rú

Ústředna EPS

Rozhlasová ústředna v rozvaděči rozvaděči RACK 19" 600x800 36U

Reproduktor stropní pro vestavnou montáž ERO

Reproduktor skříňkový pro montáž na stěnu ERO

Mikrofonní stanice

ÚSTŘEDNA BUDE OPLÁŠTĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP1

UZAVŘENÍ OKNA
2.NP

3.NP

1K057

1K056

Rú

2.NP
3.NP

Ovládací tablo EPS 
Mikrofoni stanice
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