
PE

N

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

0.1MLF-1

0.52kW

Osvětlení

1

WL1

CYKY-J 3x1.5

X1:1,N

2xRSA 2.5A

0.1MLF-2

0.53kW

Osvětlení

2

WL2

CYKY-J 3x1.5

X2:1,N

2xRSA 2.5A

0.1MLF-3

0.37kW

Osvětlení

FA3

PFL7-10/1N/

B/003

10A/30mA

3

WL3

CYKY-J 3x1.5

X3:1,N

2xRSA 2.5A

:N

FA2

PFL7-10/1N/

B/003

10A/30mA

:N

FA1

PFL7-10/1N/

B/003

10A/30mA

:N

6

WL6

CYKY-J 3x1.5

X6:1,N

2xRSA 2.5A

FA6

PFL7-10/1N/

B/003

10A/30mA

:N

+pom.kontakt

2xSK+2xRK

0.1MF-10

Zásuvky 16A/230V

10

WL10

CYKY-J 3x2.5

X10:1,N

2xRSA 2.5A

FA10

PFL7-16/1N/

B/003

16A/30mA

:N

+pom.kontakt

2xSK+2xRK

+pom.kontakt

2xSK+2xRK

0.2

1xCYA 25 zž

FO0.1

Př.Ochrana

tř.II

TN-C

RH/pole4

63,95kW

Hlavní rozváděč

0.1

WLRS0.1

CYKY-J 5x35

N

PEPEN

Hlavní ochranná

přípojnice

0.3 - 0.11

8x CYA 16 zž

8x PAS

Pomocná ochranná

svorkovnice (8ks)

TRAFO PISOÁR

7

WL7

X7:1,N

RSA 2.5A

FA7

PFL7-10/1N/

B/003

10A/30mA

:N

Rezerva

0.1MF-16

0,47kW

Zásuvky 16A/230V -

chladící skříň z.č.1.10

16

WL16

CYKY-J 3x2.5

X16:1,N

2xRSA 2.5A

FA16

PFL7-16/1N/

B/003

16A/30mA

:N

0.1MF-20

Zásuvky 16A/230V

20

WL20

CYKY-J 3x2.5

X20:1,N

2xRSA 2.5A

FA20

PFL7-16/1N/

B/003

16A/30mA

0.1MF-15

0.46kW

41

WL41

CYKY-J 3x2.5

X41:1,N

RSA 2.5A

HOP

0.1MLF-4

0.37kW

Osvětlení

FA4

PFL7-10/1N/

B/003

10A/30mA

4

WL4

CYKY-J 3x1.5

X4:1,N

2xRSA 2.5A

:N

+pom.kontakt

2xSK+2xRK

KI3

Imp.relé

10A/230V

FA5

PL7-B6/1

6A

X5:1

RSA 2.5A

KI3

:A2

:A1

+Imp.relé

10A/230V

8

WL8

X8:1,N

RSA 2.5A

FA8

PFL7-10/1N/

B/003

10A/30mA

:N

Rezerva

9

WL9

X9:1,N

2xRSA 2.5A

FA9

PFL7-10/1N/

B/003

10A/30mA

:N

Rezerva

0.1MF-11

Zásuvky 16A/230V

11

WL11

CYKY-J 3x2.5

X11:1,N

2xRSA 2.5A

FA11

PFL7-16/1N/

B/003

16A/30mA

:N

0.1MF-12

Zásuvky 16A/230V

12

WL12

CYKY-J 3x2.5

X12:1,N

2xRSA 2.5A

FA12

PFL7-16/1N/

B/003

16A/30mA

:N

0.1MF-13

Zásuvky 16A/230V

13

WL13

CYKY-J 3x2.5

X13:1,N

2xRSA 2.5A

FA13

PFL7-16/1N/

B/003

16A/30mA

:N

0.1MF-14

0.2kW

Zásuvky 16A/230V -

Váha z.č.1.2

14

WL14

CYKY-J 3x2.5

X14:1,N

2xRSA 2.5A

FA14

PFL7-16/1N/

B/003

16A/30mA

:N

Volný vývod 16A/230V -

chlazený stůl z.č.1.6

15

WL15

CYKY-J 3x2.5

X15:1,N

2xRSA 2.5A

FA15

PFL7-16/1N/

B/003

16A/30mA

:N

0.1MF-17

0,50kW

Zásuvky 16A/230V -

váha z.č.3.5

17

WL17

CYKY-J 3x2.5

X17:1,N

2xRSA 2.5A

FA17

PFL7-16/1N/

B/003

16A/30mA

:N

FA18

PLF7-16/1N/

B/003

16A/30mA

18

WL18

CYKY-J 3x2.5

X18:1

RSA 2.5A

0.1M-18

1,69kW

Zásuvky 16A/230V -

rozmrazovací skříň

z.č.3.11

FA19

PLF7-16/1N/

B/003

16A/30mA

19

WL19

CYKY-J 3x2.5

X19:1

RSA 2.5A

0.1M-19

1,69kW

Zásuvky 16A/230V -

rozmrazovací skříň

z.č.3.11

FA21

PL7-B16/3

16A

21

WL21

CYKY-J 5x2.5

X21:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI21

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Zásuvky 16A/400V

0.1MF-21

FA22

PL7-B16/3

16A

22

WL22

CYKY-J 5x2.5

X22:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI22

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Zásuvky 16A/400V

0.1MF-22

FA23

PL7-B16/3

16A

23

WL23

CYKY-J 5x2.5

X23:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI23

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Zásuvky 16A/400V

0.1MF-23

FA24

PL7-B16/3

16A

24

WL24

CYKY-J 5x2.5

X24:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI24

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Zásuvky 16A/400V

0.1MF-24

FA25

PL7-B16/3

16A

25

WL25

CYKY-J 5x2.5

X25:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI25

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Zásuvky 16A/400V

0.1MF-25

FA26

PL7-B16/3

16A

26

WL26

CYKY-J 5x2.5

X26:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI26

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Zásuvky 16A/400V

0.1MF-26

FA27

PL7-B16/3

16A

27

WL27

CYKY-J 5x2.5

X27:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI27

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Zásuvky 16A/400V

0.1MF-27

FA28

PL7-B16/3

16A

28

WL28

CYKY-J 5x2.5

X28:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI29

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Zásuvky 16A/400V -

míchačka salátů

0.1MF-28

1,87kW

FA29

PL7-B16/3

16A

29

WL29

CYKY-J 5x2.5

X29:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI29

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Zásuvky 16A/400V -

robot

0.1MF-29

1,9kW

FA30

PL7-B16/3

16A

30

WL30

CYKY-J 5x2.5

X30:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI30

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Zásuvky 16A/400V -

robot

0.1MF-30

1,9kW

FA31

PL7-B16/3

16A

31

WL31

CYKY-J 5x2.5

X31:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI31

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

FA32

PL7-B16/3

16A

32

WL32

CYKY-J 5x2.5

X32:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI32

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

FA33

PL7-B16/3

16A

33

WL33

CYKY-J 5x2.5

X33:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI33

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Volný vývod 16A/400V -

Myčka

0.1MF-33

1,6 kW

0.1MF-42

25A/400V

0.1MF-41

25A/400V

0.1MF-40

25A/400V

0.1MF-32

2,5 kW

0.1MF-31

2,5 kW

Volný vývod 16A/400V -

škrabka

Volný vývod 16A/400V -

škrabka

FA34

PL7-B10/3

10A

34

WL34

CYKY-J 5x2.5

X34:1-3

4xRSA 2.5A

FA35

PL7-B10/3

10A

35

WL35

CYKY-J 5x2.5

X35:1-3

4xRSA 2.5A

:N

0.1MLF-5

Tlačítko 1/0S

5

WL5

CYKY-J 3x1.5

0.1MVZT-36

0.06kW

Ventilátor

FA36

Z-MS-0.40/2

Ir-0,25A

36

WLVZT5.1

CYKY-J 3x1.5

X36:1

RSA 2.5A

KA36

Inst.relé

10A/230V

0.1MVZT-37

0.06kW

Ventilátor

37

WLVZT5.2

CYKY-J 3x1.5

X37:1

RSA 2.5A

KA37

Inst.relé

10A/230V

FA37.1

PL7-B6/1

6A

Spínací hodiny

KA36 , 37

10A/230V

FA37

Z-MS-0.40/2

Ir-0,25A

QM0.1

OEZ-125

125A

0.1M-41

Vrata

FA41

PL7-B16/1

16A

:N :N

0.1MVZT-34

VZT zařízení č.1

0.1MVZT-35

VZT zařízení č.2

0.1MVZT-38

VZT zařízení č.7.1

FA38

PL7-C10/3

10A

38

WLVZT 7.1

CYKY-J 5x2.5

X38:1-3

RSA 2.5A

0.1MVZT-39

VZT zařízení č.7.2

FA39

PL7-C10/3

10A

39

WLVZT 7.2

CYKY-J 5x2.5

X39:1-3

RSA 2.5A

0.1MVZT-40

VZT zařízení č.7.3

FA40

PL7-C10/3

10A

40

WLVZT 7.3

CYKY-J 5x2.5

X40:1-3

RSA 2.5A

FA42

PL7-C16/3

16A

42

WL42

CYKY-J 5x2.5

X42:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI42

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Volný vývod 16A/400V -

bio odpad

0.1MF-42

1,6 kW

0.1MF-42

25A/400V

FA43

PL7-C16/1

16A

43

WL43

CYKY-J 3x2.5

X43:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-1

2.00kW

Volný vývod 16A/230V -

chladící box z.č.4.1

m.č. 730

FA44

PL7-C16/1

16A

44

WL44

CYKY-J 3x2.5

X44:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-2

2.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chladící box z.č.5.1

m.č. 120

FA45

PL7-C16/1

16A

45

WL45

CYKY-J 3x2.5

X45:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-3

3.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chladící box z.č.6.1

m.č. 130

FA46

PL7-C16/1

16A

46

WL46

CYKY-J 3x2.5

X46:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-4

2.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chladící box z.č.7.1

m.č. 160

FA47

PL7-C16/1

16A

47

WL47

CYKY-J 3x2.5

X47:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-5

2.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chladící box z.č.8.1

m.č. 170

FA48

PL7-C16/1

16A

48

WL48

CYKY-J 3x2.5

X48:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-6

2.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chladící box z.č.9.1

m.č.180

FA49

PL7-C16/1

16A

49

WL49

CYKY-J 3x2.5

X49:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-7

2.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chladící box z.č.10.1

m.č.190

FA50

PL7-C16/1

16A

50

WL50

CYKY-J 3x2.5

X50:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-8

3.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chladící box z.č.11.1

m.č. 380

RS0.1.    1/5
RS0.1.    2/5

RS0.1.    3/5

FA52

PL7-C16/1

16A

52

WL52

CYKY-J 3x2.5

X52:1

RSA 2.5A

FA51

PL7-C16/1

16A

51

WL51

CYKY-J 3x2.5

X51:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-9

2.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chladící box z.č.12.1

m.č. 150

0.4MCHL-10

2.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chlazení

m.č. 180

0.4MCHL-10

16A/230V

FA53

PL7-C16/1

16A

53

WL53

CYKY-J 3x2,5

X53:1

RSA 2.5A

0.1MCHL-11

2.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chlazení

m.č. 190

0.4MCHL-11

16A/230V

FA54

PL7-C16/1

16A

54

WL54

CYKY-J 3x2.5

X54:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-12

2.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chlazení

m.č. 170

0.4MCHL-12

16A/230V

Volný vývod 16A/230V -

chlazení

m.č. 380

0.4MCHL-13

16A/230V

FA56

PL7-C16/1

16A

56

WL56

CYKY-J 3x2.5

X56:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-14

2.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chlazení

m.č. 130

0.4MCHL-14

16A/230V

FA55

PL7-C16/3

16A

0.4MCHL-13

3,50kW

55

WL55

CYKY-J 5x2.5

X55:1-3

RSA 2.5A

FA57

PL7-C16/1

16A

57

WL57

X57:1

RSA 2.5A

REZERVA

FA58

PL7-C16/1

16A

58

WL58

X58:1

RSA 2.5A

REZERVA

FA59

PL7-C16/1

16A

59

WL59

CYKY-J 3x2.5

X59:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-17

3.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chladící box

m.č. 150

FA60

PL7-C16/1

16A

60

WL60

CYKY-J 3x2.5

X60:1

RSA 2.5A

0.4MCHL-18

2.50kW

Volný vývod 16A/230V -

chladící box

m.č. 150

0.1MVZT-19

0.3kW

Ventilátor WC muži

61

WLVZT 19

CYKY-J 3x1.5

X61:1

RSA 2.5A

FA61

Z-MS-1.60/2

Ir-1,00A

FA62

PL7-B16/1

16A

62

WL62

X62:1

RSA 2.5A

REZERVA

FA63

PL7-B16/1

16A

63

WL63

X63:1

RSA 2.5A

REZERVA

FA64

PL7-B16/1

16A

64

WL64

X64:1

RSA 2.5A

REZERVA

FA65

PL7-B16/1

16A

65

WL65

X65:1

RSA 2.5A

REZERVA

FA66

PL7-B10/1

10A

66

WL66

CYKY-J 3 x 1,5

X66:1

RSA 2.5A

0.1MLF-66

Osvětlení

venkovní lampa

FA67

PLF7-16/1N/

B/003

16A/30mA

67

WL67

CYKY-J 3x2.5

X67:1,N

RSA 2.5A

0.1MF-4

Zásuvky 16A/230V

chodba

:N

FA68

PLF7-16/1N/

B/003

16A/30mA

68

WL68

CYKY-J 3x2.5

X68:1,N

RSA 2.5A

0.1MF-6

Zásuvky 16A/230V

strojovna VZT

:N

FA69

PL7-B6/3

6A

69

WL69

X69:1-3

RSA 2.5A

REZERVA

FA70

PL7-C10/3

10A

70

WL70

X70:1-3

RSA 2.5A

REZERVA

FA71

PL7-C16/3

16A

71

WL71

X71:1-3

RSA 2.5A

REZERVA

FA72

PL7-C20/3

20A

72

WL72

X72:1-3

RSA 2.5A

REZERVA

FA73

PL7-B25/3

25A

73

WL73

CYKY-J 5 x 6 

X73:1-3

RSA 2.5A

FA74

PL7-B32/3

32A

74

WL74

X74:1-3

RSA 2.5A

REZERVA

R - MaR 

Rozváděč MaR

strojovna VZT

MDO - přívod

FA76

PL7-B16/3

16A

76

WL76

CYKY-J 5x2.5

X76:1-3,N

4xRSA 2.5A

FI76

PF7-25/4/003

25A/400V

30mA

:N

Zásuvka 16A/400V

u rozváděče

0.1MF-76

FU75

OPVP-10-3 

3 x 2A gG

75

WL75

JYTY-O 4 x 1

X75:1-3

RSA 2.5A

CBS

hlídání fází pro nouzové

osvětlení

Volný vývod 16A/230V -

chlazení

m.č. 160

FA77

PL7-C16/3

16A

0.4MCHL-15

77

WL77

CYKY-J 5x2.5

X77:1-3

RSA 2.5A

Volný vývod 16A/230V -

chlazení

m.č. 120

FA78

PL7-C16/3

16A

0.4MCHL-16

78

WL78

CYKY-J 5x2.5

X78:1-3

RSA 2.5A

79

WL79

CYKY-J 3x4

X79:1,N

RSA 2.5A

0.1M-79

KLIMA

místnost CBS

FA79

PL7-B20/1

20A

RS0.1.    4/5

RS0.1.    5/5

826

810

720

1
5

5
4

1
5

4
0

1
4

5
0

227

240

164

BPZ-DINR35-800

V: 1275, Hl: B5

BPZ-DINR35-800

V: 1125, Hl: B2

BPZ-DINR35-800

V: 975, Hl: B2

BPZ-DINR35-800

V: 825, Hl: B2

BPZ-DINR35-800

V: 675, Hl: B2

BPZ-DINR35-800

V: 525, Hl: B2

BPZ-DINR35-800

V: 375, Hl: B2

BPZ-DINR35-800

V: 225, Hl: B2

BPZ-DINR35-800

V: 75, Hl: B2

BPZ-FP-800/100-BL

BPZ-FP-800/150-BL

BPZ-FP-800/150-45

BPZ-FP-800/150-45

BPZ-FP-800/150-45

BPZ-FP-800/150-45

BPZ-FP-800/150-45

BPZ-FP-800/150-45

BPZ-FP-800/150-45

BPZ-FP-800/150-45

Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 9 (modulů 315).

Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.

Vnitřní členění: Jeden rám šířky 720mm.

Podstavec: Žádný

Výklenek: 810 x 1540 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)

Vnitřní rozměry: 720 x 1450 (Šířka x Výška)

Vnější rozměry: 826 x 1554 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)

Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé

Požární klasifikace: EI 30 DP1-S

Stupeň krytí: IP40

Poloha: POD omítkou (2-dílný systém)

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)

Základní ochrana:
izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana při poruše:
automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Napěťová soustava:               3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S

Doplňková ochrana:

proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
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