



PROTOKOL PRO ČASOVĚ OMEZENÉ ODSTAVENÍ VYHRAZENÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ – ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ Z PROVOZU

Budova,klinika:  Budova H2-III.interna

Oddělení:  Celá budova

Důvod odstavení zařízení z provozu :
Napojení nové budovy II.interny na centrální rozvod O2

Druh zařízení (plyny):  Kyslík(O2)

Datum a čas odstavení z provozu: 30.3.2018- 9.00 h.

Datum a čas zapnutí do provozu:  30.3.2018- 10.00 h.
_________________________________________________________________________
Způsob zajištění oddělení po dobu odstavení z provozu: 

O2-     zálohován

SV4- neodstavuje se

SV8- neodstavuje se

N2O- neodstavuje se
.
CO2- neodstavuje se

Va-   neodstavuje se
………………………………………………………………………………………………………….
__________________________________________________________________________                                                         
Osoba zodpovědná za odstavení zařízení z provozu a opětovné uvedení do provozu:

Srovnal, 2994
……………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________

OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE – jmenovaný (á) byl(a) seznámen(a) s odstavením a zabezpečením zařízení a přijal(a) opatření k zabezpečení péče o pacienta.

oddělení:                 jméno:                                funkce:                                      podpis:

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

……………           …………………….             ……………………              …………………….. 

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

……………           …………………….             ……………………              ……………………..
__________________________________________________________________________


	I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: +420 588 441 111

	fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz

	Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 2934392/0800

	IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892




image1.jpeg
( , FAKULTNT NEMOCNICE
OoLOMoOucC




image2.jpeg
( , FAKULTNI NEMOCNICE
oLoOmMouc





