[image: cid:image002.png@01D4B6F0.97FE2AD0]
[image: cid:image001.png@01D4B6F0.97FE2AD0]
image1.png
Pocet blikn
LED

HEATING Vypadnuti havarijni- Ponechte clonu bézet, dokud nedojde

1/10s ALARM ho termostatu k'vychlazenl to’pneho télesa a automatic-
kému obnoveni funkce.
Vyéistéte clonu, resetujte sou¢asnym
2/10s CLEAN Signalizace intervalu

cisténi clony stisknutim

a‘

Zkontrolujte, zda je kabel spravné zapojen
3/10s - Chyba komunikace | v ovladacim panelu a ve clong, nebo jestli
neni pferusen.

P¥i vstupu do AUT

refimu: OUTDO- | Chyba cidla venkovni Zkontrolujte, zda neni poskozeno ¢idlo

nebo pfivodni kabel a zda je spravné pfi-

4/10s ORSENSORNO teploty > ¢
CONNECT pojen do desky elektroniky clony.
5/10s SUCTION SEN- | Chyba ¢idla teploty . ]
SORERROR Sani Kontaktuijte servis.
6/10s OUTLETSEN- | Chybacidlateploty [y oy oo

SOR ERROR na vyfuku
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2. INDIKACE CHYBY PODLE BLIKANI LED

Pii z7etézeni clon je hlaseni zobrazeno v piipadé poruchy na kterékoliv cloné. Pro i
kzévad, e tieba zkontrolovat LED diody u vSech zietézenych clon.

i ukteré clony doglo

i

OK stav - LED blik periodicky jednou za sekundu





