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LEGENDA MISTNOSTI
M;«?. Geel mistnosti mﬁg Mmsz wﬁﬁg
3.09 | SKLAD STERILNI PRIPRAVY 7.07 - 3000
31 UKLIDOVA MISTNOST 1.43 - 2600
3.12 | CHODBA 31.37 K 2600
- 314 | SKLAD SKLA 3.51 K 2600
3140 | TECHNICKA MISTNOST 0.87 - -
DEKONTAMINACNI MISTNOST 9.11 K 2600
CISTE MYTI 1512 |D 2600
- UKLIDOVA  MISTNOST 1.29 D 2600
317 | OKLIDOVA MISTNOST 2.56 D 2600
\ 348 | SATNA VSTUPNI 3.42 D 2600
O@ — 319 |HYGIENICKA SMYCKA 522 |D 2600
Wt — 320 | SATNA EISTA 492 |p/C 2600
\ 3.21 PRIPRAVA MATERIALU 7.19 K 2600
\ 3.21a | PRIPRAVNA VODY PRO INJEKCE |4.65 K 2600
MATERIALOVA PROPUST 243 D 2600
VAHOVNA 1550 |D 2600
PROKLADACI MAT. PROPUST 0.53 D/c -
‘QQ‘» 323 | PRIPRAVNA (ROZPLNENI) 2857 |C 2600
AQ‘V“VV%‘A» 3.23a | PROKLADACI MAT. PROPUST 0.50 D/C -
4&%“\““‘\(‘"\‘» 3.24 | MISTNOST KONTROLY 1319 |D 2600
K¢ 3.240 | PROKLADACI MAT. PROPUST 0.53 D/t -
3.25 | SKLAD PRIPRAVENYCH LECIV 8.56 D 2600
3.250 | MATERIALOVA PROPUST 214 D 2600
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Kontroloval Libor Zgabaj BLOCK a.s., Stulfkova 1392
198 00 Praha 9 — Kyje
Hip Ing.Arch.Miroslav Moll koresponden&ni adresa:
BLOCK a.s., U Kasaren 727
Investor FN Olomouc 757 01 Valagské Meziret
Stavba NOVOSTAVBA LEKARNY OLOMOUC Misto stavby  Olomouc
VESTAVBA CISTYCH PROSTOR Cislo zakazky — NX161B/SS1BO
Ob jekt PS 01 Technologie €istych prostor Stupeff DSPS
PS 01 ¢.1.3  Cisté prostory — infuznT roztoky Format ExA4
PS 01 ¢.1.3.1 Vestavba CP III.NP 150
Nazev vikresu . ) . Arch. ¢.
PUDORYS Il NP — distributnt elementy NX161B—4852-1100/06




