Vážený pane Sedláčku,

děkuji za zpracování cenové nabídky, kterou jsem si pečlivě prostudoval. Dospěl jsem k názoru, že Vámi navrhovaný typ kompresoru AIRBOX 1700T svým výkonem převyšuje naše požadavky. Domnívám se, že pro pokrytí našich potřeb bude stačit méně výkonnější kompresor stejné typové řady – AIRBOX 1200T. Vedla mne k tomu následující úvaha vycházející z naměřených údajů :

1. Nejvyšší průměrný odběr po dobu celé hodiny dosáhl 8 m3. Přepočteno na minutový odběr to je 133 l/min. při provozním tlaku 6 bar. Takto velký odběr se vyskytl v měřeném týdnu pouze jedenkrát, jinak se pohyboval v mezích 4 – 6 m3.
2. Za předpokladu, že parametr „Max. delivery volume at 6 bar“ vyjadřuje nasávaný objem při stlačení na 6 bar, bude postačovat kompresor s hodnotou tohoto parametru : 133 x 6 = 798 l/min.
3. Je nutno vzít v úvahu, že případné špičkové odběry budou vyrovnány připojením druhého kompresoru.

Fakultní nemocnice Olomouc poptává dodávku bezmazných kompresorů do stávající kompresorové stanice stomatologické kliniky.

Počet kompresorů :

2 

objem vzdušníku :

1,0 m3
provozní tlak :


0,6 – 0,7 MPa

průměrný odběr : 

max. 8 m3/hod - při provozním tlaku 0,6 – 0,7 MPa
špičkový odběr :

max. 13 m3/hod (trvání max. 8 min. v pásmu nad 8 m3/hod.)

Kompresory budou pracovat ve střídavém režimu s ruční, popřípadě automatickou volbou hlavního kompresoru, automatika zajistí spuštění záložního kompresoru v případě poruchy hlavního kompresoru a při nadměrném zvýšení odběru.
V nabídce uveďte podmínky záruky, záručního i pozáručního servisu.

Cenovou nabídku na dodávku 2 ks kompresorů a příslušných řídících jednotek (rozvaděčů) s podpisem a razítkem firmy zašlete, prosím, do 24.5.07 faxem na č. 588 442 529. 
Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Přemysl Holibka, technik VTZ, 

odd. hlavního mechanika, 

I. P. Pavlova 6

775 20  Olomouc
