Návrh na zajištění pohotovosti na údržbě technického zařízení
1.
Rozsah zajišťovaných činností :
1.1 Rozvody medicinálních plynů – odstraňování poruch zdrojových a redukčních stanic a dalších poruch na rozvodech a distribučních prvcích.
1.2 Vzduchotechnika popřípadě klimatizace – odstraňování poruch prvků vzduchotechniky a klimatizace (netýká se kancelářských klimatizací).
1.3 Chladicí zařízení – odstraňování poruch chadicích zařízení nutných pro provoz  zdravotnické techniky (netýká se chlazení ostatních prostor).
1.4 Centrální sterilizace – nouzové otevírání sterilizátorů při přerušení sterilizačního cyklu, odstranění závady na úpravně vody a vyvíječi sterilní páry.

2. Podmínky pohotovosti :

2.1
Rozpis služeb bude zpracován a schválen vedoucím OHM vždy na dva následující týdny dopředu.

2.2
V pracovní dny trvá pohotovost od 15:30 do 7:00 hodin následujícího dne – tj. 15,5 hod.

2.3
Ve dnech pracovního klidu (So, Ne a svátek) trvá pohotovost od 7:00 do 7:00 hod následujícího dne – tj. 24 hodin.
2.4
Zaměstnanec v pohotovostní službě bude vybaven služebním mobilním telefonem, jehož číslo bude sděleno telefonní spojovatelce.
2.5
Zaměstnanec v pohotovostní službě je povinen se dostavit na příslušné pracoviště do dvou hodin od přijetí telefonické výzvy.

2.6
Na žádost zaměstnance bude zajištěna jeho doprava do FNOL sanitním vozem.

3. Personální zajištění pohotovostní služby :

Jedná se o zaměstnance údržby technického zařízení – odd. hlavního mechanika :

-

-

-

4.
Odměňování pohotovostní služby :
4.1 Odměna za pohotovost dle zákoníku práce a mzdových předpisů náleží za dobu pohotovosti, od které se odečte doba případné přesčasové práce a doba pracovního výkonu při odstraňování poruchy.

4.2 Doba práce při odstraňování poruchy se počítá do pracovní doby zaměstnance a náleží mu za ni mzda dle platných předpisů, popřípadě příplatky za práci přesčas či práci v So, Ne, svátek a v noci – dle směrnice Sm-P008.                                       
