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FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
na pozemcích p.č. 706/8,  711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 702/1, 1444,  613/2 , k.ú. Nová Ulice

1 : 50

Zvláštní požadavky
Na budovu je žádáno o dotaci z OPŽP jako na pasivní stavbu a tak musí být i prováděna.
Po celou dobu realizace musí být prováděny všechny práce s ohledem na tuto skutečnost
a obálka budovy musí být naprosto těsná. Na stavbě proběhne Blower door test.

Tabulka místností 4.NP

Č.
104010
104011
104020
104030
104040
104050
104060
104070
104080
104081
104090
104100
104110
104120
104130
104140
104150
104160
104170
104180
104190
104200
104210
104220
104230
104240
104241
104250
104260
104270
104280
104290
104300
104310

Název místnosti
Výtah
Výtah
Šachta
Šatny Ž
Pohot. WC
Hygienické zázemí
WC bezb
Předsíň Ž
WC M pisoar
WC M
Příruční sklad a spisovna
Klinické studie sklad
Schodiště
Chodba
Primář
Asistentky
Pracovna lékařů M
Pracovna lékařů Ž
Úklid
Předsíň
Hyg. záz. lékaři
Monitoring
Edukační místnost
Denní místnost
Technická místnost
KS data
Telefonní kabina
Seminární místnost
Seminární místnost
Šatna SM
Sklad
Chodba
Předsíň  M
WC Ž

Plocha (m2)
4,21
5,92
8,12
20,31
1,19
8,79
5,41
2,81
4,32
1,51
21,24
21,48
18,11
93,80
18,98
24,82
13,92
12,87
2,65
5,12
4,00
17,99
15,72
18,39
9,81
41,64
6,98
41,76
43,10
5,66
11,17
17,74
2,81
6,65
538,98 m²

Podlaha
Probarvené PVC
Probarvené PVC
-
Probarvené PVC (P3a)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Keramická dlažba schodišťová (P5)
Probarvené PVC (P3a)
Probarvené PVC, elektrostat.vodivé (P3b)
Probarvené PVC (P3a)
Probarvené PVC (P3a)
Probarvené PVC (P3a)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Probarvené PVC (P3a)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Probarvené PVC (P3a)
Probarvené PVC (P3a)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Probarvené PVC, elektrostat.vodivé (P3b)
Probarvené PVC (P3a)
Probarvené PVC (P3a)
Probarvené PVC (P3a)
Probarvené PVC (P3a)
Probarvené PVC (P3a)
Probarvené PVC (P3a)
Probarvené PVC (P3a)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)
Keramická dlažba velkoformátová (P4)

Povrch stěn

Malba bílá
Nátěr bílý dezinfikovatelný po strop
Ker. obklad v. 2,15 m
Ker. obklad v. 2,15 m
Ker. obklad v. 2,15 m
Ker. obklad v. 2,15 m
Ker. obklad v. 2,15 m
Ker. obklad v. 2,15 m
Malba bílá, latexový nátěr v. 1500 mm
Malba bílá, latexový nátěr v. 1500 mm
Malba bílá
Malba bílá
Malba bílá
Malba bílá
Malba bílá
Malba bílá
Ker. obklad v. 2,15 m
Malba bílá, latexový nátěr v. 1500 mm
Ker. obklad v. 2,15 m
Malba bílá, latexový nátěr v. 1500 mm
Malba bílá, latexový nátěr v. 1500 mm
Ker. obklad v. 2,15 m
Malba bílá
Malba bílá
Malba bílá
Malba bílá
Malba bílá
Malba bílá
Nátěr bílý dezinfikovatelný po strop
Malba bílá
Ker. obklad v. 2,15 m
Ker. obklad v. 2,15 m
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