
14132 4 5 6 7 9 10 11 12

D

B

C

31

28,62 m²

U204-030
ROZVODNA FVE

65,59 m²

U204-090
JÍDELNA, SPOL. MÍSTNOST

28,68 m²

U204-100
FITNESS

23,08 m²

U204-110
POKOJ 2L

21,96 m²

U204-130
POKOJ 2L

21,96 m²

U204-150
POKOJ 2L

19,74 m²

U204-170
POKOJ 2L

23,08 m²

U204-190
POKOJ 2L

21,96 m²

U204-210
POKOJ 2L

21,05 m²

U204-230
POKOJ 1-2L ZTP

23,08 m²

U204-250
POKOJ 1-2L

19,74 m²

U204-270
POKOJ 1-2L

23,08 m²

U204-290
POKOJ 2L

23,08 m²

U204-310
POKOJ 2L

22,88 m²

U204-330
POKOJ 2L

27,37 m²

U204-360
SCHODIŠTĚ

3,28 m²

U204-340
HYG.

3,42 m²

U204-320
HYG.

3,42 m²

U204-300
HYG.

3,42 m²

U204-280
HYG.

J9-4NP
3,42 m²

U204-260
HYG.5,

40
 m

²

U2
04

-2
40

HY
G.

3,42 m²

U204-220
HYG.

3,42 m²

U204-200
HYG.

3,42 m²

U204-180
HYG.

J7-4NP3,42 m²

U204-160
HYG.

3,42 m²

U204-140
HYG.

3,63 m²

U204-120
HYG.

8,67 m²

U204-070
ČAJ. KUCH.

6,55 m²

U204-050
ÚKLID

4,
09

 m
²

U2
04

-0
40

W
C 

IM
.

7,68 m²

U204-630
VÝTAH

73,03 m²

U204-020
CHODBA

32,61 m²

U204-010
SCHODIŠTĚ

7,73 m²

U204-620
SKLAD ZP,ZM

10,00 m²

U204-060
CHODBA

20,21 m²

U204-610
KUŘÁRNA

18,67 m²

U204-600
ČISTÍCÍ M. + ŠP

8,87 m²

U204-590
PŘEDSÍŇ

20,59 m²

U204-530
POKOJ 2L

20,80 m²

U204-510
POKOJ 2L

20,59 m²

U204-490
POKOJ 2L

2,89 m²

U204-570
PŔEDSÍŇ PERS. Ž

2,77 m²

U204-550
PŘEDSÍŇ PERS. M

3,
37

 m
²

U2
04

-5
40

HY
G.

3,
18

 m
²

U2
04

-5
20

HY
G.

U204-580
U204-560

3,
61

 m
²

U2
04

-5
00

HY
G.

49,17 m²

U204-480
KNIHOVNA, NÁVŠTĚVY, KOMUNITNÍ M.

9,90 m²

U204-470
MYTÍ PAC.

13,38 m²

U204-460
DMZ

25,21 m²

U204-450
SESTERNA

25,06 m²

U204-440
BIOL.ODBĚRY, PŘÍPRAVNA

25,06 m²

U204-430
VYŠETŘOVNA LÉKAŘE

25,06 m²

U204-420
VYŠETŘOVNA LÉKAŘE

19,53 m²

U204-400
POKOJ 1L - SPÁNEK 19,00 m²

U204-380
POKOJ 1L - SPÁNEK

4,
77

 m
²

U2
04

-4
10

HY
G.

4,
44

 m
²

U2
04

-3
90

HY
G.

6,96 m²

U204-370
VÝTAH

12,47 m²

U204-350
CHODBA

142,91 m²

U204-080
CHODBA

J1
0-

4N
P

J5-4NP J6-4NP
J8-4NP

40,35 m²

U204-091
TERASA

J1
-4

NP
J2

-4
NP

J3-4NP J4-4NP

+7,200+6,720

+6,720

+7,200

+7,200

+7,200

K Čtečka karet

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

rozvaděč EKV

el. mech. zámek

M el. mag zámek

kabel ftp

kabel 3x2x0,5

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

Zásuvka STA
Kabel koaxiální

JČ

2

JEDNOTNÝ ČAS

Řídící jednotka jednotného času

Jednostranné analogové hodiny

Oboustranné analogové hodiny

Zvonek
Kabel 2x1,5

Digitální hodiny17:34:00

LEGENDA:

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Datová zásuvka 2x RJ 45
Datová zásuvka 1x RJ 45 

indukční smyčka v podlaze

Datová zásuvka 2x RJ 45 (v podlahové krabici)

kabel HDMI 

kabel utp (sykfy,.. viz popis)

žlab 

Dveřní audio/video panel

el. zámek (viz popis)

Datový rozvaděč RACK
XXXxXXX

xxU

KAMEROVÝ SYSTÉM

Kamera vnitřní

Kamera venkovní

WR

Investor:

Autorizace:

Měřítko:Obsah: Číslo výkresu:

Objekt:

Akce: Paré:

Stupeň:

Datum:

Zakázkové číslo:

PŮDORYS 4.NP D.1.01.4d-1051:100

DOSTAVBA BUDOVY U2 - 1.ETAPA SO 01

EK

DUR + DSP

03 - 2024

49 - 2023

ING. MARTIN FORAL
Hlavní inženýr projektu:

ING. JAN KOCMÁNEK
Hlavní autor projektu:

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE BUDOVY U
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Revize Vypracoval DatumPopis revize

±0,000 = 263,200 m n.m.

www.fnol.cz
Tel: +420 588 441 111
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc

Formát: 6 A4

Zpracovatel dílu:Profese:

Odpovědný projektant: Vypracoval: Kontroloval:

MICHAL SVOBODA MICHAL SVOBODA MICHAL SVOBODA

E-mail:  michalsvob@seznam.cz

Březinova 136, 779 00 Olomouc 
Tel:  +420 739 684 235

MERIT GROUP a.s.

AutoCAD SHX Text
ACS

AutoCAD SHX Text
LEGENDA PRVKŮ SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT 

AutoCAD SHX Text
ZNAČENÍ

AutoCAD SHX Text
US

AutoCAD SHX Text
SWI 24

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
POE 24

AutoCAD SHX Text
PDP

AutoCAD SHX Text
SQLSM

AutoCAD SHX Text
IPRS

AutoCAD SHX Text
RB

AutoCAD SHX Text
NÁZEV

AutoCAD SHX Text
Napájecí zdroj 

AutoCAD SHX Text
Rozvodný panel 

AutoCAD SHX Text
Univerzální police

AutoCAD SHX Text
Napájecí injektor 

AutoCAD SHX Text
Datový přepínač 

AutoCAD SHX Text
SQL server 

AutoCAD SHX Text
IP rádio server 

AutoCAD SHX Text
Router 

AutoCAD SHX Text
Signalizační svítidlo 

AutoCAD SHX Text
Pokojový terminál 

AutoCAD SHX Text
Pokojový terminál s reproduktorem a displejem 

AutoCAD SHX Text
Zásuvka pacienta s držákem 

AutoCAD SHX Text
Tlačítko pacienta 

AutoCAD SHX Text
Táhlo a tlačítko nouzového volání 

AutoCAD SHX Text
Datový rozvaděč

AutoCAD SHX Text
RA

AutoCAD SHX Text
Kamera v systému sestra-pacient

AutoCAD SHX Text
Zásuvka terminálu 

AutoCAD SHX Text
Hlavní terminál

AutoCAD SHX Text
Táhlo nouzového volání 

AutoCAD SHX Text
Venkovní terminál (vchod) 4/8 tlačítek

AutoCAD SHX Text
Kamera pro LIVE dohled bez možnosti záznamu

AutoCAD SHX Text
(Dodávka v rámci profese CCTV)

AutoCAD SHX Text
UTP do terminálu

AutoCAD SHX Text
UTP do rozvaděče

AutoCAD SHX Text
Pokojový terminál hovorový


	Listy a pohledy
	D.1.01.4d-105_půdorys 4.np-Rozvržení1


