Tabulka mistnosti 4NP

m ID prvku Nazev mistnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva Povrchova uprava zdi Povrchova uprava stropu
A_P404010 Schodisté 26,92 PVC homogenni probarvené Malba bila Protiprasny natér
AHU 06.8 —_ TM. AHU ZB — AMBULAN CE 1.PP AHU BB — CH EM 0’ ODBERY 1.NP(3.NP) A_P404020 Technické zazemi 23,94 Keramicka dlazba 300 x 300 Malba bila Protipra
m / A_P404030 Technické zazemi 320,98 Keramicka dlazba 300 x 300 Malba bila Protipra: atér
A_P404040 Strojovna vytaht 19,87 Keramicka dlazba 300 x 300 Malba bila Protipra natér
+0,000 = 233,047 m.n.m
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