[image: C:\Users\64827\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\FNOL_logo_pozitiv_CMYK.PNG]

V Olomouci 15.1.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY B A VNITŘNÍ DOSTAVBA NÍZKOPRAHOVÉHO URGENTNÍHO PŘÍJMU“

Zadavatel dne 10.1.2024 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
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Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel uvádí, že součástí předmětu díla je provedení BIM modelu skutečného provedení stavby. Dále zadavatel uvádí, že nemůže uchazeči poskytnout základní model BIM v rozsahu DPS, jelikož jej nemá k dispozici. Projektová dokumentace pro provedení stavby nebyla zpracována metodou BIM.
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Odpověď k dotazu č. 2

Zadavatel uvádí, že součástí předmětu díla je i vyplnění dokumentu BEP, který je uveden jako příloha č. 10.4 ve smlouvě o dílo. V dotčené příloze je i popsán požadovaný mechanismus pro vyplnění. 
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Odpověď k dotazu č. 3
Zadavatel standardně poskytl kompletní PD ve formátu pdf, což považuje za dostatečné. PD ve formátu dwg nebude poskytovat. PD je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. a je v rozsahu umožňující řádné ocenění VV.
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Odpověď k dotazu č. 4

Zadavatel vyjmul přeložku CETIN – viz položka č. 50, oddílu VON z předmětu díla. Zadavatel současně uvádí, že z předmětu díla byla taktéž vyjmuta položka kabelu MO – viz položka č. 48, oddílu VON. Tyto položky byly vypuštěny z aktualizovaného výkazu výměr.
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Odpověď k dotazu č. 5
Zadavatel uvádí, že byl upraven popis a velikost výrobku Z56a Z56b. Dále zadavatel potvrzuje, že dotčená položka obsahuje 2 ks, tzn. jedná se o jeden 1ks s požární odolností EI 30DP1 a 1ks s požární odolností EI60 DP1. Soubor s označením D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků je kompletně nahrazen souborem s označením D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků_150124.
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Odpověď k dotazu č. 6
Zadavatel uvádí, že byly doplněny položky do výkazu výměr, jsou na konci rozpočtu u souborů 
SO 01.01 D1.4k Zdroj a rozvody páry pro vlhčení– položky č. 144 – 149,  resp.  SO 01.02 D1.4k Zdroj a rozvody páry pro vlhčení  – položky č. 23 - 25.
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Upravené části PD a výkazy výměr budou poskytnuty všem dodavatelům, kteří si zažádali od PD.

Přílohy:
D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků_150124
E1_LT14 - FNOL Novostavba Pavilonu B_150124 [zadání] - etapa 1
E2_LT14 - FNOL Novostavba Pavilonu B_150124 [zadání] - etapa 2
E3_LT14 - FNOL Novostavba Pavilonu B_150124 [zadání] - etapa 3
Zdravotníků 248/7 	fax: +420 585 413 841	Bankovní spojení:	IČ: 00098892
779 00 Olomouc	e-mail: info@fnol.cz	Česká národní banka	DIČ: CZ00098892
tel: +420 588 441 111	www.fnol.cz	č.ú. 36334811/0710
image4.png
Dotaz4.
Vykaz vymér E1 LT14 - ENOL Novostavba Pavilonu B, oddil VON, polozka . 50.
0 « [vonsa piika abeks CETIN Soutor 1000

‘Standardné si tuto prelozku realizuje sim provozovatel.
Opravdu je prelozka CETIN predmtem dila?
‘Pokud ano, zadime o doplnéni projektové dokumentace a polozkového vykazu vymér.
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Ve vjkaze vjmér E3 ENOL Novostavba pavilonu B - S002- Architektonick stavebni a
‘konstrukéni césta PBR,

me o kontrolu rozméru u pol. & 252 D+M Z56 sestava vysuvného Zebiikového schodists,
véetn PU, kotveni, dopliiki, dle PD.

Ve vypisu zimeénickjch proki je uveden rozmér 80x80cm. V tomto rozméru nelze fesit vylez
FDA.

Dile je ve vykazu vjmér uvedena mémé jednotka soubor a mnozstvi 1. Rozumime tomu
‘sprévn, Z¢ se jednd o soucet sestav s poZirni odolnosti EI 30 DP1 (Z/562) ks s pozéri
‘odolnosti EI 60 DP1 (Z/56b) 1ks?
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- Technické 2pravé je zminka o zolacich parnich armatur - ve vykazu poloka chybi
- potrubi sté piry se pred spuiténim do provozu musi moiit a pasivovat - ve wjkazu chybi poloika
B ich polozek do vykazu vymér.
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Dotaz1
Vahledem k tomu, 3¢ je predmétem dil, dle polozky &. 64, informacni model stavby dle BIM

34 K [BME1 | izt 10 500 (B prooho, 827, ER) Seuber o)

‘Zdime zadavatele, za ielem ocenéni rozsahu, o poskytnuti zakladniho modelu BIM
v rozsahu DPS.
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Dotaz2
¥ Zadivacdokumentac bod 4 - Podmiky  pofadavky nasprscovininabidy, jme
‘nenalezli pozadavek:

dnhmdupllmdmmil’(pml!ﬂ’ predbéing BEP) v riml cenové nabichy dodavatele.
Zadavatel skuteéné nepozaduje dolozens doplngného preBEP?
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Dotaz3
V podkladech je poskytnuta vykresovs &st pouze ve formatu pd.

Vgkresy jsou mnoha piipadech dolozeny jen jako diki vyezy z césti pidorysu, chybi celkové
pidorysy podlasi.

Zadime o dolozen celkovych vykresd podlai.

Zadime zadavatele o dolozent projektové dokumentace ve formatu dwg.
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